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TelefonGemeinde Krümpendorf am Wörther See
Fax

E-MailHauptstraße 145
9201 Krümpendorf am Wörther See

Pkrumpendörf
SM WÖRTHERSEE

U-Zahl: W-202124231

22. Nnv. 2021
jZaf.«':

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschließlich auf die unter obiger Untersfjf^iliftäszahl insptzi^^rte^^
Proben. Es unterliegt außerdem der Gebührenpflicht gemäß § 14, TP 14 des"GeümiimiyeaeUee 'fOK

1

d^zu untersuchten
Ausweis einem

unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitätsrücksichten von einer öffentlichen Behörde oder einem Amt gefordert wird.
Eine auszugsweise Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung der Anstalt nicht zulässig.
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INSPEKTIONSBERICHT

WVA / Bezirk; 9201 KRUG WVA Krümpendorf / Klagenfurt Land

Auftrag Inspektion nach der Trinkwasserverordnung

Einschränkungen am Auftrag Keine

Anlage / Skizze / Schema 2. UBERSICHTSSCHEMA
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Versorgte Personen /
Wassermenge mVd

3334 / 787,00

- / — / /Aufbereitung / Desinfektion

9020 Klagenfurt am Wörthersee . Kirchengasse 43 . DVR 0062413. Internet: www.lua.Wn.gv.al
Amtsstunden (Öffnungszeiten): Montag - Donnerstag 7:30-16:00 , Freitag 7:30-13:00
IBAN:AT06 5200 0000 0115 0014 . BIG: HAABAT2K, Es wird gebeten, bei Überweisung der Kosten die U-Zahl anzugeben
UID Nr.: ATU 36845900
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• ri/*

Ortsbefund

nach: ÜS07_027. OENORM
M5874

am; 27.09.2021

durch Ing. Gernot Strammer
(ILV Kärnten)

TW Ortsbefund Umfang - gesamte Anlage
: I

-TW Ortsbefund - kleine Mängel:

TW Ortsbefund kleiner Mangel Beschreibung - Hochbehälter Römerweg:
Rohrleitung korrodiert
Hochbehälter Schumbergerweg: Bäume in unmittelbarer Umgebung
Hochbehälter Brenndorf neu: Verputz Decke blättert ab

Fotos von Mängeln

•zugehörige AMTLICHE UNTERSUCHUNGSZEUGNISSE

Zahl Probe Datum Ergebnis

9201 KRUG WVA Krumpendorf

9201 KRUG ZH - Brünnen

Schlossallee

27.09.2021 OrtsaugenscheiniW-202124231
(S-

Volluritersuchung27.09.2021W-202124232

9201 KRUG ZH Fleischhacker. Am
-Gletschertopf Nr. 16 „

27.09.2021W-202124233. .

9201 KRUG ZHTscheinig, Erlachweg
27.09.2021W-202124234

44

9201 KRUG ZH BUWOG, 10. Oktober

Straße 10, Whg. HIavacek
27.09.2021W-202124235

9201 KRUG Zapfhahn Küche Koch,
Hohenfeld

27.09.2021W-202124236

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/
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ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG

Geprüft wurde die Konformität der Anlage und des Wassers mit der Trinkwasserverordnung-
TWV, BGBl. II Nr. 304/2001 idgF und den Anforderungen des Codexkapitels Bl.

Bei der Inspektion vor Ort wurde augenscheinlich festgestellt, ob die zugänglichen und
sichtbaren Teile der WVA jede Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich verhindert und
die Anlagen für Transport und Speicherung des Wassers in einem solchen baulichen und
technischen Zustand sind, dass jede Beeinträchtigung der Wasserqualität verhindert wird:

der Lokalaugenschein ergab unwesentliche Mängel.
Die festgestellten unwesentlichen Mängel haben keinen Einfluss auf die
Wasserqualität.

Die Probe(n) entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der
TWV, BGBl II 304/2001 idgF.

Das Wasser der WVA 9201 KRUG WVA Krumpendorf ist da
als Trinkwasser geeignet.

Mag. EditI
(Bereichs]

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/
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U-Zahl: W-202124232

Das vorliegende Zeugnis bezreht sich ausschließlich auf die unter obiger Untersutfur^gszahl untersuchte Probe Es untediegt außerdem der Gebührenpfticht gemäß § 14. TP 14 des
Gebührengesetzes 1957. wem es als Ausweis eir>em unbegrenzten Personenkreis dienen soll urxJ nicht aus Sanitätsrucksichten von emer öffentlichen Behörde oder eir>em Amt gefordert
wird. Eine auszugsweise Vervielfältigung ist ohne sehnliche Genehmigung der Anstalt nicht zulässig Privat uberbrachte Probern sirxJ zur Vorlage bei der Behörde nicN geeignet

AMTLICHES UNTERSUCHUNGSZEUGNIS

WVA;

Desinfektion, Aufb.:

Probe;

9201 KRUG WVA Krumpendorf
/  / -/ohne

9201 KRUG ZH - Brunnen Schlossallee K2523980
Trinkwasser

Gemeinde Krumpendorf am Wörther See Hauptstraße 145 9201 Krumpendorf am Wörther
See

27.09.2021 von: Ing. Gernot Strammer (ILV Kärnten) *

Auftraggeber:

Entnommen am:

Eingelangt am;
* wurde die Probe nicht vom ILV Kärnten gezogen, so gelten die Ergebnisse für die Probe wie vom Kunden übermittell itfid obige Oatm sind vom Kunden erhaltene Daten und Angaben

27.09.2021 Untersuchung: 27.09.2021 - 16.11.2021

PRÜFBERICHT

Messungen vor Ort* Info

Ergebnis erlaubt'Untersuchung normaP* Methode

Probe im Netz Ja M6222

Probenahme nach TWV DIN 19458 a)

Zeitpunkt Probenahme 08:05 OENORM M 6620

Wassertemperatur 12,1 OENORM M 6620X

Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C 736,0 ± 73.6 OENORM EN 27888|jS/cm bis 2500

farblos OENORM M 6620Färbung

OENORM M 6620Trübung keine

ungewöhnlicher Geruch oder
Geschmack

OENORM M 6620nein

Geruch geruchslos OENORM M 6620

ohne

Besonderheiten
Geschmack vor Ort OENORM M 6620

InfoMikrobiologie

Ergebnis normaP’ erlaubt^’ MethodeUntersuchung

Koloniebildende Einheiten 37°C
bis 20 (bis

EN ISO 6222nicht nachweisbar KBE/mi bis 1000
300)

bis 100

(bis 1000)
EN ISO 6222Koloniebildende Einheiten 22°C 0 KBE/ml bis 5000

ÖNORM EN ISO 9308-1Escherichia Coli nicht nachweisbar KBE/ioomi bis 0

bis 3 (bis
ÖNORM EN ISO 9308-1Coliforme Bakterien nicht nachweisbar KBE/ioomi bis 100

251

9020 Klagenfurt am Wörthersee . Kirchengasse 43 . DVR: 0062413 . Internet: www.lua.ktn.gv.at
Amtsstunden (Öffnungszeiten); Montag - Donnerstag 7:30- 16:00, Freitag 7:30- 13:00
IBAN: AT06 5200 0000 0115 0014 . BIC: HAABAT2K, Es wird gebeten, bei Überweisung der Kosten die U-Zahl anzugeben .
UIDNr.:ATU 36845900
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Enterokokken nicht nachweisbar KBE/ioomi EN iSO 7899-2biso

Pseudomonas aeruginosa nicht nachweisbar KBE/ioomi EN ISO 16266bis 0 bis 4

Clostridium perfringens nicht nachweisbar KBE/ioomi ISO 14189bis 0 bis 3

Organoleptik Info

Untersuchung Ergebnis normal’’ erlaubt^ Methode
bis 0,5 (bisFärbung (436nm) <0,1 l/m EN ISO 7887

1)
bis 1 (bisTrübung TEF 0.2 ±0 EN ISO 7027TEF

§i
Geruch ÖNORM M66200

bis 1 (bis
Geschmack ÖNORM M66200

Chemie Info

Untersuchung Ergebnis normal’’ ertaubt^ Methode

Gesamthärte 18,0 •dH bis 24 DIN 38409-6

Hydrogenkarbonat 330,2 bis 450 DIN 38409-7mg/I

Karbonathärte 15,2 DIN 38409-7•dH bis 22

Säurebindungsvermögen bis pH
5,463 ± 0,3 EN ISO 9963-1mmol/l bis 15

4,3

Wassertemperatur 24,2 ±1.2 OENORM M 6616“C

pH-Wert 7,69 ± 0,2 DIN EN ISO 105236.5 - 9.5

Elektrische Leitfähigkeit bei 20‘’C 737,3 ± 73.7 EN 27888tjS/cm bis 2500

TOC <0.5 EN 1484mg/l bis 5

bis 0.5 (bis
Ammonium l..] 0,0005 iSO 7150-1mg/l bis 5,5

Calcium gelöst 96,0 ±14,4 EN ISO 14911mg/l bis 400

bis 200

(bis 220)
Chlorid 53,1 ± 8 EN ISO 10304-1mg/l

bis 200

(bis 2001
Eisen gesamt [..]2 pg/i bis 400 EN ISO 17294-2

Fluorid <0.5 EN ISO 10304-1mg/l bis 1,5

Kalium gelöst 3.9 ±0.6 EN ISO 14911bis 50mg/l

Magnesium gelöst 19.7±3 EN ISO 14911mg/l bis 150

bis 50 (bisMangan gesamt <2 EN ISO 17294-2pg/i bis 100
50)

bis 200

(bis 220)
Natrium gelöst 29,8 ± 4,5 EN ISO 14911mg/l

Nitrat 17,1 ±2,6 EN ISO 10304-1mg/l bis 50

Nitrit [..] 0,00 EN 26777mg/l bis 0,1

bis 250

(bis 2751
Sulfat 28,6-± 4,3 EN ISO 10304-1mg/I

lonenbilanz 0,025 mval/l berechnet

Sättigungsindex 0,47 berechnet

Chemie erweiterte Parameter Info

Untersuchung Ergebnis normal’’ erlaubt’ Methode

Cyanid gesamt <10 DiN 38405-13pg/i bis 50

Aluminium gesamt 30 ±3.3 EN ISO 17294-2pg^ bis 200 bis 400

Antimon gesamt [..] 0,02 pgfl bis 5 EN ISO 17294-2

Arsen gesamt 1,00 ±0,1 pg/i EN ISO 17294-2bis 10

Barium gesamt 0,035 ± 0 EN ISO 17294-2mg/l bis 1 bis 2

Blei gesamt [..] 0.14 pg^ EN ISO 17294-2bis 10

Bor gesamt 26,0 ± 2.9 pg/i bis 1000 EN ISO 17294-2

Cadmium gesamt [..] 0,02 pg/i EN ISO 17294-2bis 5

Chrom gesamt <0,5 vgn EN ISO 17294-2bis 50

Kupfer gesamt < 0,001 mg/l EN ISO 17294-2bis 2

Nickel gesamt < 1,00 pg/i EN ISO 17294-2bis 20

Quecksilber gesamt [..] 0.01 pg/l EN ISO 17294-2bis 1

Selen gesamt 0.7 ±0,1 pgfl EN ISO 17294-2bis 10

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/
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EN ISO 17294-20,56 ±0.1 bis 15Uran gesamt pg/i

EN ISO 17294-2[■■] 0.6 bis 100 bis 5000Zink gesamt Mg/i

berechnet<2.5CKW-Summe bis 30

berechnet<0.1Summe Chlorethene bis 10M9/1

Summe Trihalogenmetfiane berechnet<0.1 bis 30Mg/i

EN ISO 10301<0,11,1-Dichlorethen bis 0.3

EN ISO 10301<2.5Dichlormethan

EN ISO 10301Trichlormethah • • <0,08 pg/i

EN ISO 10301<0.081.1,1-Trichlorethan •
EN ISO 10301Tetrachlormethän <0.08 jjg/i bis 3

EN ISO 10301<0.41.2-Dichlorethan bis 3

Trichlorethen EN ISO 10301<0,08

EN ISO 10301<0,08Bromdichlormethan

•EN ISO 10301Tetrachlorethen <0.08 Mg/i

EN ISO 10301Dibromchlormethan <0,08 pg/i

Tribrornmethan 'vgn EN ISO 10301<0.08

Benzol ■  DIN 38407-9<0.7 bis 1pg/i

DIN EN ISO 15061 GBA,
(Unterauftrag)<2.5Bromat pg/i bis 10

DIN 38407- F39 GBA,
(Unterauftrag)<0.05Summe PAK (TWV) bis 0,1

DIN 38407, ISO 21458, DIN EN
.  IS06468 AGES Linz

(Unterauftrag)
<0,03Summe Pestizide tig/i bis 0,1 bis 0,5

’Wertfür Indikatorparameter, (tolerierbar) ^’Parameterwert Trinkwasserverordnung oder Indikatorparameter sehr hoch-TWV BGBl. II304/01
idgF, [..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze

Zeichnungsberechtigt: 16.11.2021 09:56:40 Mag. Edith Rassi e.h.
Ende des Prüfberichtes, Text ab hier unterliegt nicht der Akkreditierungt**

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/
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GUTACHTEN W-202124232

Die vorliegende Wasserprobe entspricht im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen den
Anforderungen derTrinkv\/asserverordnung, BGBl II 304/2001 idgF.

Mag. Ed
(Bereich

Prüfbericht AGES Linz

Prüfbericht GBA Deutschland

Informationen auch unter http://vvww.lua.ktn.gv.at/


