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Auftraggeber Gemeinde Kmmpendorf

Eingangsdatum 27.09.2018

Projekt

Material Trinkwasser

Kennzeichnung W-21295 WVA Krumpendorf - Zapfhahn Brunnen Schlossallee

Auftrag ILV-391/2018

Verpackung PE-Flasche

Probenmenge ca. 1,25 L

GBA-Nummer 18606335

Probenahme durch den Auftraggeber

Probentransport Kurier

Labor GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH

Prüfbeginn 27.09.2018

Prüfende 16.10.2018

Methoden siehe Anlage

Unteraufträge

Bemerkung

Probenaufbewahrung
Wenn nicht anders vereinbart, werden Bodenproben drei Monate
und Wasserproben vier Wochen aufbewahrt.

Hildesheim. 16.10.2018

i. A. Dr. D. Deyeding
Technische Laborleitung

□le Pniicrgeb^e bezichen aich ausscNie&K<h aul die genannten PnJfeegensiande. Es wird keine VerentwoRung für die Ritfitigkeil der Probenahme ut>ernammen. wenn <be Preten iWchl
durch die GBA cxter ui Ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fal laeziehen sKh die Ergebnisse auf die Probe wie erhallen. Ohne »«hrlflliche Oenehmigung der GBA darf der
Prufberichl nicht auszugsweise venrletfälugi werden.
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GBA-Nummer 18606335

Probe-Nr. 001

Material Trinkwasser

Probenbezeichnung

W-21295

WVA Krumpendorf-
Zapfhahn Brurinen
Schlossallee, Klagenfurt Land

Probemenge ca. 1.25L

Probeneingang 27.09.2018

Analysenergebnisse Einheit

Bromat mg/L <0.0025

Summe PAK (TVO) pg/L <0,050

Benzo{b)fluDranthen pg/L <0,010

Benzo(k}fiuoranthen pg/L <0,010

Benzo(a}pyren pg/L <0,0050

lndeno(1.2.3-cd)pyren pg/L <0,010

Benzo(g,h,i)perylen pg/L <0,010
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Parameter BG Einheit Methode

Bromat 0,0025 mg/L DIN EN IS015061; 2001-12- s

Benzo(b]fIuoranthen 0.010 pg/L DIN 3&407-39; 2011-09- 5

Benzo(k}11uoranthen 0.010 pg/L DIN 38407-39; 2011-09's

Benzo(a)pyren 0.0050 pg/L DIN 38407-39; 2011-09* 5

lndeno{1,2,3-cd)pyren 0,010 pg/L DIN 38407-39:2011-09' s

Benzo{g,h,i]perylen 0,010 pg/L DIN 38407-39; 2011-09* 5

Summe PAK (TVO) pg/L berechnet s

Die mit ® gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.
Untersuchungslabor: 5GBA Pinneberg
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